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Zyrardéw, dnia 30 marca 2022 r.

zdnia 1# marca 1985 r. o Pahstwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r., poz. 195)
1§ 23 Ast. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

Iz

znaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) oraz po zapoznaniu si¢

e sprawozdaniami z badan laboratoryjnych probek wody pobranych w ramach monitoringu
jakosci wody realizowanego przez inspekcje sanitarng i prowadzonej kontroli wewngtrznej
dokonatl obszarowej oceny jako$ci wody.

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodociag w Mszczonowie

Wielkos$¢ produkcji wody w
m>/24h

1298,74

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

| 6524

Uzdatnianie wody (metody)

Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie

Kwestionowane parametry

(faczna liczba dni przekroczen w
roku)

Nieakceptowalny zapach — 25 dni
Liczba bakterii grupy coli — 9 dni

Dziatania naprawcze

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej.
Przedstawiono prawidtowe wyniki badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych

brak przydatnosci wody do Nie dotyczy
| spozycia
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszcno

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia
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Strefy zaopatrzenia

Mszczonéw, Badowo-Msciska, Ciemno-Gnojna, Grabce
Jozefpolskie, Pogorzatki, Sosnowica, Wymystow

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodocigg w Markowie Towarzystwo

‘Wielkogé produkcji wody w
m>/24h

/

132,40

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
- wode

670

Uzdatnianie wody (metody)

Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie

‘Kwestionowane parametry

(taczna liczba dni przekroczen w | Nie dotyczy
roku)
| Dziatania naprawcze Nie dotyczy
Liczba decyzji stwierdzajacych )
brak przydatnosci wody do Nie dotyczy
spozycia )
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozgdanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Czekaj, Diugowizna, Grabce Towarzystwo, Lublindw,
Markéw Swinice, Markow Towarzystwo, Nowy Dworek,
Olszéwka, Swinice, Wélka Wrecka, Wrecza, Wrecza A,
Sade Budy.

Producent wody (nazwa, adres)

| Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodociag w Badowo Dankach

Wielkos¢ produkeji wody w

151,20
m>/24h
Liczba ludnosci zaopatrywanej w
488
 wodg
Uzdatnianie wody (metody) BRAK

Kwestionowane parametry
(faczna liczba dni przekroczen w
roku)

Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22+2°C — 43 dni
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Dziatania naprawcze

| Plukanie sieci wodociggowe;j.
| Przedstawiono prawidtowy wynik. I

Liczba_decyzji stwierdzajacych
brak przydatnosci wody do
spozycia

Nie dotyczy ‘

Liczba decyzji wykonanych

| Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
 zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku - Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

IAdaméwek_,-_Badowo Danki, Kamionka, Sosnowica,
Wymystow.

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodocigg w Piekarach

| Wielko$é produkcji wody w
m?/24h

249,40

Liczba ludnos$ci zaopatrywanej w
wodg

1151

Uzdatnianie wody (metody)

Wymiana jonowa/anionowa

Kwestionowane parametry
(faczna liczba dni przekroczen w
roku)

Ogolna liezba mikroorganizméw 22+2°C — 14 dni

Dziatania naprawcze

Ptukanie sieci wodociagowe;j.
Przedstawiono prawidtowy wynik badania.

I. Liczba decyzji stwierdzajacych
| brak przydatnosci wody do

Nie dotyczy
spozycia )
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozagdanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Adamowice, Badow Gorny, Budy Strzyze, Gaba, Huta
Pickarska, Kowiesowo, Kowiesy, Lindéw, Michalin,
Piekarowo, Piekary, Podlindowo, Powazki, Zimnice,
Strzyze, Bialogérne- gm. Biala Rawska, Szeligi gm.

Puszcza Mar.
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Producent wody (nazwa, adres)

‘ Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovs;ej

. - wodocigg w Osuchowie

ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczon6éw ‘

Wielko$¢ produkeji wody w

m>/24h 189,51 ‘
Liczba ludnosci zaopatrywanej w
1470
wode
Uzdatnianie wody (metody) BRAK

Kwestionowane parametry
| (taczna liczba dni przekroczen w
roku)

Ogolna liczba mikroorganizmow 22+2°C — 20 dni
Liczba bakterii grupy coli — 6 dni

Dziatania naprawcze

Plukanie i_dezynfekcja sieci wodociagowej.
Przedstawiono prawidlowe wyniki badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych

brak przydatnosci wody do Nie dotyczy
spozycia
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy |

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Bobrowce, Bronistawéw, Budy Strzyze, Bronistawka,
Chudolipie, De¢biny Osuchowskie, Janéwek, Lutkéwka,
Lutkéwka Druga, Lutkéwka Kolonia, Malachowszczyzna,

Marianka,Nowe Por¢by, Nosy Poniatki, Olszewek,
Osuchow, Pawlowice, Piefki Osuchowskie, Pienki
Strzyze, Dworzno,  Strzyze, Suszeniec, Thumy,

Wiadystawéw, Wygnanka, Zbiroza, Zimna Woda, Nosy
Poniatki - gm. Zabia Wola.

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodociag w Osuchowie II

Wielko$¢ produkcji wody w

3,75
m3/24h
Liczba ludnosci zaopatrywanej w 45
 wode
Uzdatnianie wody (metody) BRAK

Kwestionowane parametry
(faczna liczba dni przekroczen w
| roku)

Ogolna liczba mikroorganizméw 22+2°C — 16 dni
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Dzialania naprawcze

Ptukanie sieci wodociggowe;.
Przedstawiono prawidlowy wynik badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych

brak przydatnosci wody do Nie dotyczy
spozycia
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Osuchéw

Producent wody (nazwa, adres)

Centralny Os$rodek Szkoleniowy Zakladu Ubezpieczen

Spolecznych w Osuchowie

ul. Mszczonowska 23, 96-323 Osuchéw

- wodociag lokalny w Centralnym OS$rodku
Szkoleniowym ZUS

Wielkos$¢ produkeji wody w
m>/24h

9,00

Liczba ludno$ci zaopatrywanej w
wodg -

137

Uzdatnianie wody (metody)

Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie

Kwestionowane parametry
(faczna liczba dni przekroczen w
roku)

Liczba bakterii grupy coli — 20 dni

Dziatania naprawcze

Phukanie i dezynfekcja sieci.
Przedstawiono prawidtowy wynik badania.

Liczba decyzji stwierdzajgcych

brak przydatnosci wody do Nie dotyczy
spozycia
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Nie dotycz

Producent wody (nazwa, adres)

Global Parks of Poland Sp. z o.o.
ul. Fosa 41/11/, 02-768 Warszawa
- wodociag lokalny w Park of Poland,
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ul. Nowy Swiat 1, 96-300 Wrecza

Wielkos¢ produkeji wody w

1
m’/24h 32,30
L ] — .

iczba ludnosci zaopatrywanej w 12000
wode

. Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie,
Uzdatnianie wody (metody) .
chlorowarie

/.

Kwestionowane parametry
(faczna liczba dni przekroczen w
roku)

Ogolna liczba mikroorganizmow 22+2°C — 10 dni

Chlor wolny — 3 dni

Dziatania naprawcze

Plukanie i dezynfekcja sieci. Zmniejszenie ilosci §rodka
dezynfekujacego w zwiazku z przekroczeniem parametru:
chlor wolny. Przedstawiono prawidtowe wyniki badan.

| Liczba decyzji stwierdzajgcych
brak przydatnosci wody do
spozycia

1

Liczba decyzji wykonanych

1

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2021 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Nie dotyczy

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdaf z badati prébek wody oraz PO oszacowaniu
ryzyka zdrowotnego konsumentéw, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zyrardowie nie stwierdzil zagrozenia dla zdrowia mieszkancéw. Ocenit wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi jako przydatng i wydal pozytywna oceng jej jakoSci.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa

Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw

Lo

2. Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonéw

ul. Spétdzielcza 105
96-320 Mszczonow
3. ala
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