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EZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ L¢DZI
za drugi kwartat 2022 roku e L o |

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U z 2021 r., poz. 159 ze zm.), art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz.
2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)

® po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badafi wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody:

Data poboru Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone
parametry

05.04.2022 1. 1§4€$ow Towarzystwo, | \1o nitoring kontrolny | BRAK

08.06.2022 r. g{?&ow Towarzystwo, Monitoring kontrolny | Liczba bakterii. gr. coli

* po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewngtrznej nad jakoscig wody:

Data poboru Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone
parametry
27.05.2022 1. | s TOWAIZYSINO,  nionitoring kontrolny | BRAK
Ogolna liczba
mikroorganizmdw,
liczba bakterii gr. coli,
Markéw Towarzystwo, liczba enterokokéw
10.06.2022 r. SUW Katowych, liczba BRAK
bakterii Escherichia
coli

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z wodociggu publicznego w Markowie Towarzystwo
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UZASADNIENIE

W prébee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 08.06.2022 r., punkt poboru:
Stacja Uzdatniania Wody w Markowie Towarzystwo, stwierdzono przekroczenie parametru: liczba
bakterii grupy coli wynik: 27 NPL/100 ml, wymagana warto$¢ parametryczna wynosi: 0 NPL.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie, wydal decyzje administracyjna
nr 4/2022 z dnia 09.06.2021 r. stwierdzajaca brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Markowie Towarzystwo.

Zarzadca wodociggu unieruchomit Stacjg Uzdatniania Wody w Markowie Towarzystwo,
woda do sieci byla podawana z SUW Tysigclecia w Mszczonowie. Przeprowadzono dziatania
naprawcze, probka wody pobrana w dniu 10.06.2022 r. nie wykazata przekroczen badanych
parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych
i przedstawionych czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym i kontrolg wewnetrzng nad jakoscia
wody, stwierdza, ze jako$¢ wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Markowie Towarzystwo,
w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng jakosci wody z wodociagu pubiicznego w Markowie Towarzystwo, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu poinformowania o tym jej odbiorcow,
zgodnie z art. 12 ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.
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Otrzymujg:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
P1. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw
2. Dpyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spotdzielcza 105
96-320 Mszczonow
3. ala
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