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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U z 2021 r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.),
§ 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych
w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jako$cig wody:

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone
parametry
HKL 06801/2022; Mszczonow, SUW Monitoring
18.10.2022 r. ’ ; K
0221 HKL 06803/2022 ul. Pogorzatki 25 kontrolny = BRA
HKL 07152/2022; Mszczondéw, SUW Monitoring
11.2022r.
07.11.2022 x HKL 07153/2022; ul. Tysiaclecia kontrolny BRAK
HKL 07480/2022;
HKIL 07481/2022;
21.11.2000 1 HKL.9052.1.05231.2022; | Mszczonéw, SUW Monitoring zanach
o ' HKL 07482/2022; " ul. Pogorzatki 25 przegladowy P
HKL.9051-1- |
539/1238/2022 |
2. Kkontroli wewnetrznej nad jakoscig wody:
, . _ i Przekroczone
Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan
parametry
29.112022r. | SB/1S0501/12/2002 | Mseezonow, SUWul. | Monitoring BRAK
Pogorzalki 25 kontrolny
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Mszczonbw, ul. Monitorin
29.11.2022 r. SB/150494/12/2022 Sienkiewicza 14, zdréj | . &
_ kontrolny
uliczny !

BRAK

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Mszczonowie

UZASADNIENIE

W probee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 21.11.2022 r., punkt poboru: Stacja
Uzdatniania Wody w Mszczonowie, ul. Pogorzatki 25, zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr HKL 07480/2022
z dnia 15.12.2022 r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: zapach, wynik: nieakceptowalny.

Zarzadca wodociggu przedstawil sprawozdanie z badania wody nr SB/150501/12/2022, pobrangj
w dniu 29.11.2022 r. z tego samego punktu poboru, w ktérym nie stwierdzono przekroczenia parametru
zapach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych
czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody, a takze kontrola wewnetrzna, stwierdza,
ze jakos¢ wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Mszczonowie, w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene jakosci wody z wodociagu publicznego w Mszczonowie, Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie z art.
2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

s

. /( __,(_.-_-r».//
Otrzymuja: iz

@ Burmistrz Miasta Mszczonowa

PI. Pitsudskiego !
96-320 Mszczondw
2. Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
ul. Spétdzielcza 105
96-320 Mszczonow
3. a/a
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