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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ
za czwarty kwartal 2022 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U z 2021 r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.),
§ 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporzqdzenia‘Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych
w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakos$cig wody:

| Przek
Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru | Zakres badan reeRIoezone
| parametry
o . Ogolna liczba
07.11.2022 1 HKL07156/2022; Badowo-Danki, Monitoring mikrooreanizméw
ST HKL07157/2022 Hydrofornia kontrolny o8
w 2242 °C
2. kontroli wewnetrznej nad jakoscig wody:
. - ' , Przekroczone
Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan
| parametry
i . .
) Ogdlna liczba
| ah
241120221, | SB/146375/11/2022 | Dadowo-Danki, mikroorganizmé | BRAK
Hydrofornia
ww 2242 °C
o-Dafki. ul. —
141220221, | SB/157703/12/2022 | Dedowo-Dafiki, ul Monitoring BRAK
Mszczonowska 26 kontrolny

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Badowo-Dankach
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UZASADNIENIE

W prébce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 07.11.2022 r., punkt poboru:
Hydrofornia w Badowo-Dankach, ul. J. Sokotowskiej 10, zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr HKL
HK1.07157/2022 z dnia 10.11.2022 r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego ogdlna
liczba mikroorganizméw w 22+2 °C, wynik: 168 jtk przy zalecanej wartoSci parametrycznej: 100 jtk
w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej.

Zarzadca wodociggu wykonal dzialania naprawcze oraz przedstawil sprawozdanie z badania wody
nr SB/146375/11/2022, pobranej w dniu 24.11.2022 r. z tego samego punktu poboru, w ktérym nie stwierdzono
przekroczenia parametru mikrobiologicznego ogélna liczba mikroorganizmdéw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych
czynnos$ci zwiazanych z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody, a takze kontrola wewngtrzng, stwierdza,
ze jakos$é wody pochodzacej z wodociagu publicznego w Badowo-Darkach, w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng jakosci wody z wodociaggu publicznego w Badowo-Dankach, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie z art.
2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow.
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Otrzymuja:

@ Burmistrz Miasta Mszczonowa
PL. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw
2. Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spétdzielcza 105
96-320 Mszczondw
3. ala
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