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\)", jakosci wody przeznaczonei do spozycia przez ludzi
R :
QI

dla Miasta i Gminy Mszczonéw N o

za 2022 rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w oparciu o art. 4 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. 2023 . poz. 338)
1§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) PO zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniamj
laboratoryjnymi prébek wody pobranych w ramach monitoringu jako$ci wody, realizowanego przez
inspekcje sanitarng oraz prowadzone;j kontroli wewnetrznej, dokonal obszarowej oceny jakosci wody
za 2022 rok

|

Zaklad Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowej
Producent wody (nazwa, adres) ul. Spéldzieleza 105, 96-320 Mszczonow
- wodocigg Mszczonéw

Wielkos¢ produkeji wody w m®/24h | 139]
Liczba ludnosci Zaopatrywanej w [ 6116
|

wode

Uzdatnianie wody (metody) ( Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja

LLiczba wykonanych badan 31

Liczba ocenionych parametrow 722

* Liczba bakterii grupy coli — 1 raz

Kwestionowane parametry Zapach 4
® Zapach -4 razy
Przekroczenie liczby bakterii grupy coli wystgpito w SUW

Pogorzalki, kt6ry unieruchomiono j przefaczono czasowo na
SUW Tysiaclecia. Prukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j.
| Przedstawiono prawidtowe wyniki badar.
Liczba decyzji stwierdzajacych brak
przydatnosci wody do Spozycia
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowsa przydatnosé wody do
spozycia

J Dziatania naprawcze

Nie dotyczy
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Liczba decyzji wykonanych

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakoéé wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Mszczonow, Badowo-Msciska, Ciemno-Gnojna, Grabce

Jozefpolskie, Pogorzatki, Sosnowica, Wymystow

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodocigg Markow Towarzystwo

Wielko$é produkcji wody w m*/24h

135

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

801

Uzdatnianie wody (metody)

Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie

Liczba wykonanych badan

| 10

Liczba ocenionych parametréw

367

Kwestionowane parametry

e Liczba bakterii grupy coli — 1 raz
e Margan —1raz

Dziatania naprawcze

Unieruchortienie wodociagu, woda czasewe pedawara byla ze
Stacji Uzdatniania Wody w Mszczonowie (SUW Tysigclecia).
Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej. Przedstawiono
prawidtowe wyniki badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

. 1
przydatno$ci wody do spozycia
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowg przydatnos¢ wody do Nie dotyczy
spozycia
Liczba decyzji wykonanych 1

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakoéé wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Czekaj, Dlugowizna, Grabce Towarzystwo, Lublinow, Markdw
Swinice, Markow Towarzystwo, Nowy Dworek, Olszowka,
Swinice, Wolka Wrecka, Wrecza, Wrecza A, Sade Budy

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodociag Badowo-Danki

Wielkoé¢ produkcji wody w m*/24h
|

145
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Liczba ludnosci zaopatrywanej w

wods 516
Uzdatnianie wody (metody) BRAK
Liczba wykonanych badan 13
Liczba ocenionych parametrow 337

Kwestionowane parametry

* Liczba bakterii grupy coli — 1 raz
®  Ogolna liczba mikroorganizméw w 22 +2°C — 1 raz

Dziatania naprawcze

Plukanie i dezynfekcja sieci. Przekroczenia krétkotrwate.
Przedstawiono prawidlowe wyniki badar

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

ie d
przydatnosci wody do spozycia Nie dotyczy
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowa przydatnos¢ wody do Nie dotyczy
spozycia
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$¢ wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Adamédwek, Badowo-Danki, Kamionka, Sosnowica,

Wymystow

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j

-

Producent wody (nazwa, adres) ul. Spétdzieleza 105, 96-320 Mszczonéw
- wodociag Piekary

Wielkos¢ produkeji wody w m*/24h | 207

Liczba ludnoscei zaopatrywanej w 1125

wode

Uzdatnianie wody (metody) Wymiana jonowa/anionowa

Liczba wykonanych badan 13

Liczba ocenionych parametréw 426

Kwestionowane parametry BRAK

Dzialania naprawcze Nie dotyczy

Liczba decfy.zji stwierdzaja(.cyc.h brak Nie dotyczy

przydatnosci wody do spozycia :

Liczba decyzji stwierdzajacych

warunkowg przydatnosé wody do Nie dotyczy

spozycia

Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy
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Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos$¢ wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Adamowice, Badéw Godrny, Budy Strzyze, Gaba, Huta
Piekarska, Kowiesowo, Kowiesy, Lindéw, Michalin,
Piekarowo, Piekary, Podlindowo, Powazki, Zimnice, Strzyze,
Biatogorne- gm. Biata Rawska, Szeligi gm. Puszcza Mar.

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoldzieleza 105, 96-320 Mszczonoéw
- wodocigg Osuchéw

Wielkosé produkeji wody w m*/24h | 146

Liczba ludnosci zaopatrywanej w o
1788

wode

Uzdatnianie wody (metody) BRAK

Liczba wykonanych badan 10

Liczba ocenionych parametréw 333

Kwestionowane parametry

| e Ogclna liczba mikroorganizméw 22+2°C — | raz

Dziatania naprawcze

| Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej. Przekroczenie
| krotkotrwate. Przedstawiono prawidtowe wyniki badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

| Nie dotyczy

przydatnosci wody do spozycia '

Liczba decyzji stwierdzajacych

warunkowg przydatnos¢ wody do | Nie dotyczy
spozycia

Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwiazanych ze spozyciem wody

Nie zgloszoro

Jakos$¢ wody na koniec 2022 roku Przydatna do spozycia
‘ Bobrowce, Bronistawow, Budy Strzyze, Bronistawka,
Chudolipie, Debiny Osuchowskie, Janowek, Lutkdwka,

Strefy zaopatrzenia

Lutkéwka Druga, Lutkéowka Kolonia, Malachowszczyzna,

Marianka,Nowe Poreby, Nosy Poniatki, Olszewek, Osuchéw,
| Pawltowice, Piefiki Osuchowskie, Piefiki Strzyze, Dworzno,

Strzyze, Suszeniec, Tlumy, Wiadystawéw, Wygnanka, Zbiroza,
‘ Zimna Woda, Nosy Poniatki - gm. Zabia Wola

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczondéw
- wodocigg Osuchow II
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Wielkos¢ produkeji wody w m3/24h

44 j

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

78

Uzdatnianie wody (metody)

BRAK

Liczba wykonanych badan

Liczba ocenionych parametrow

113

Kwestionowane parametry (faczna
liczba dni przekroczen w roku)

* Mangan — 2 razy

Dziatania naprawcze

Plukanie sieci wodociggowe;j.
Przedstawiono prawidtowy wynik badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

spozycia

ie d
przydatnosci wody do spozycia Nie dotyczy
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowg przydatno$é wody do 1

Liczba decyzji wykonanych

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos¢ wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

\Erefy zaopatrzenia

Osuchéw

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonéw
- wodociag Lindéw

Wielkos¢ produkeji wody w m3/24h

158

Liczba ludnoci zaopatrywanej w
wode

479

Uzdatnianie wody (metody)

odzelazianie, odmanganianie

Liczba wykonanych badan

7

Liczba ocenionych parametréw

302

Kwestionowane parametry

s Zapach—1raz

Dziatania naprawcze

Ptukanie sieci. Przekroczenie krétkotrwate. Przedstawiono
prawidlowy wynik badania.

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

spozycia

przydatnoséci wody do spozycia Nie dotyczy
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowg przydatno$é wody do Nie dotyczy
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Liczba decyzji wykonanych

Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos¢ wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia
L

|
i

Budy Zastona, Huta Piekarska, Kowiesowo, Kowiesy, Lindow,
Piekarowo, Zimnice, Adamowice - czgsciowo

Producent wody (nazwa, adres)

Centralny O$rodek Szkoleniowy Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych w Osuchowie

ul. Mszczor:ocwska 23, 96-323 Osuchéw

- wodocigg lokalny w Centralnym Osrodku Szkoleniowym
ZUS

Wielkos¢ produkcji wody w m*/24h

9,00

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

okoto 80 (goscie i pracownicy)

Uzdatnianie wody (metody)

Odmanganianie, odzelazianie

Liczba wykonanych badan 7

Liczba ocenionych parametréw 31
Kwestionowane parameiry BRAK
Dziatania naprawcze Nie dotyczy
Liczba deciy.zp stw1erdzajat-cyc.h brak Nie dotyczy
przydatnosci wody do spozycia

Liczba decyzji stwierdzajacych

warunkows przydatno$¢ wody do Nie dotyczy
spozycia

Liczba decyzji wykonanych | Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakosé¢ wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Nie dotyczy

Producent wody (nazwa, adres)

Global Parks of Poland Sp. z o.0.
ul. Fosa 41/11/, 02-768 Warszawa
- wodocigg lokalny w Park of Poland,
ul. Nowy Swiat 1, 96-300 Wrecza

Wielko$é produkeji wody w m*/24h

666

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

ok. 3350 goscie i pracownicy/ dziennie
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Uzdatnianie wody (metody)

Odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja
| koficowa mieszana

Liczba wykonanych badan

23

Liczba ocenionych parametrow

647

Kwestionowane parametry

¢ Liczba bakterii grupy coli — 1 raz
e Chlor wolny — 1 raz

Dzialania naprawcze

Phukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej. Przekroczenia
krotkotrwate. Przedstawiono prawidlowe wyniki badan.

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

. . Nie d
przydatnosci wody do spozycia le dotyezy -
Liczba decyzji stwierdzajgcych
warunkowg przydatnos¢ wody do Nie dotyczy
spozycia
Liczba decyzji wykonanych Nie dotyczy

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos$¢ wody na koniec 2022 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Nie dotyczy

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie przeprowadzit ocene beézpieczenstwa

zdrowotnego konsumentéw na podstawie:

e analizy wynikéw badan realizowanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli

wewnetrznej,

* wystepujacych przekroczen badanych parametréw,
* dziatan naprawczych podejmowanych w przypadku stwierdzonych przekroczen,

¢ okresowych ocen wody,

* braku zgloszen reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody.

Po dokonaniu analizy oraz po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego, Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zyrardowie nie stwierdzil zagrozenia dla zdrowia konsumentéw w 2022 roku.
Ocenit wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi jako przydatng do spozycia, spetniajacag wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi i wydat pozytywna ocene jej jakosci.

Otrzymuja:

@ Burmistrz Miasta Mszczonowa

Bt

Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonbéw
Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonéw

2.
ul. Spéldzielcza 105
96-320 Mszczonow
3, ala
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