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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZYRARDOWIE
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Panstwowego P owiatowego Inspektora Sanitantregww%ymrdowie

z dnia 04.09.2023 r.
prawie warunkowej przydatnosci wody do spozycia
(\K u/w z wodociggu publicznego Osuchow I1
\ #e wzgledu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego:
ogolna liczba mikroorganizméw w 2242 °C

Pajistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie, na podstawie otrzymanego sprawozdania
ktorym stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: ogélna liczba mikroorganizméw
W 2242 °C w prébee wody pobranej z ww. wodociagu, informuje, iz jako$é z wodociagu publicznego Osuchéw
IL, nie spetnia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) pod wzgledem mikrobiologicznym

W zwigzku z powyzszym woda do celéw konsumpeyjnych, tj. do picia, przygotowywania positkow
i potraw, do mycia i ptukania warzyw i owocdéw, do produkeji zywnosci, mycia naczyf i powierzchni myjacych
majacych kontakt z zywnoscig, powinna by¢ uzywana wylacznie po przegotowaniu,

Woda bez przegotowania moze byé¢ stosowana do codziennego mycia, prania odziezy, prac
porzgdkowych (np. mycia podlég) i splukiwania toalet.

Zarzadca wodociggu prowadzi dziatania majace na celu przywrécenie jakosci wody do wymagan
okreslonych w powyzszym rozporzadzeniu.

Komunikat obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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