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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZYRARDOWIE

Zyrardéw, dnia 12 wrzesnia 2023 roku

HKN.903.460.2023.1

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art, 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe]j Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U z 2023 r. poz.338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U, z 2023 r. poz. 537), § 22 ust. 1iust. 4 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U, poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

‘ Data poboru Nr sprawozdania | Miejsce poboru Zakres badan jassto0z0ns
] | parametry
‘ HKL 05880 /2023;
HKL 05879/2023; Mszczondw, SUW, Monitoring
(21082023 | T 058832023, ul. Pogorzalki 25 przegladowy | onean
BP/3992/2023 | B |

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza warunkows przydainosé wody do spozyeia przez ludzi
z wodociggu publieznego Mszezonow
ze wzgledu na przekroczenie manganu

UZASADNIENIE

W probee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 21.08.2023 r., punkt poboru: Stacja
Uzdatniania Wody w Mszczonowie, ul. Pogorzatki 23, zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr HKL 05877/2023
z dnia 08.09.2023 r., stwierdzono przekroczenie parametru mangan, wynik: 114 pg/l, przy dopuszczalnej
wartosci: < 50 ng/l.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie przedstawionych wynikéw
badan, stwierdza, ze jako$¢ wody pochodzacej z ww. wodociggu, w 2wigzku z przekroczeniem poziomu
manganu, nie spetnia wymagafi okredlonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pozostate badane parametry (mikrobiologiczne. i fizykochemiczne) speiniajg wymagania ww.
rozporzgdzenia,

Stwierdzone przekroczenie manganu moze obnizaé wiasciwosel organoleptyczne wody (zmiane barwy,
smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny i urzadzen sanitarnych oraz powstawanie osadéw w urzadzeniach
wodociggowych.
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Po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o ww. sprawozdania z badafi wody,
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie stwierdzil warunkows przydatnosé wody
do spozycia produkowanej przez ww. wodociag publiczny.

Ocene jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu
poinformowania o tym jej odbiorcow, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw.

Zatgeznik:

1. Komunikat o warunkowej przydatnosci wody do spozycia

Otrzymuja:

. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow
2. Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczondéw w Mszczonowie
ul. Spoldzielcza 105
96-320 Mszczondow
3. ala
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