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HKN.903.460.2023.3

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U z 2023 r. poz.338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 22 ust. 1iust. 4 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi
(Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone
parametry
HKL 05880 /2023;
HKL 05879/2023; Mszezonow, SUW, Monitoring
21.08.2023 r.
LOB2023 0 ey 0588372023 ul. Pogorzafki 25 zegladowy | N8R
BP/3992/2023
5 U
10092003 | sBi1607ai0m00s | MIZOLOROW: SUW. - g BRAK
ul. Pogorzafki 25

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$é wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociaggu publicznego Mszczonow

W prébee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 21.08.2023 r., punkt poboru: Stacja
Uzdatniania Wody w Mszczonowie, ul. Pogorzatki 25, zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr HKL 05 877/2023
7 dnia 08.09.2023 r., stwierdzono przekroczenie parametru mangan, wynik: 114 pg/l, przy dopuszczalncej
wartoéci: <50 pg/l.

W zwiazku ze stwierdzonym przekroczeniem manganu, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zyrardowie, w dniu 12.09.2023 r, wydat oceng oraz komunikat o warunkowej przydatnosci wody do spozycia
(znak sprawy: HKN.903.460.2023.2).

Zarzadea wodoeiagu wykonat dziatania naprawceze i przedstawit wynik badania probki wody pobranej
w dniu 19.09.2023 r. z ww. punkiu poboru, sprawozdanie z badaf nr SB/116074/09/2023 z dnia 22.09.2023 1.

obejmujgee swym zakresem parametr: mangan. W przedtozonym sprawozdaniu nje stwierdzono przekroczenia
badanego parametru.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych
czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, ze jakosé¢ wody pochodzgcej z ww. wodociggu,
w badanym  zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu
poinformowania o tym jej odbiorcow, zgodnie zart. 12 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.
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Zatacznik:

1. Komunikat o przydatnosci wody do spozycia

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
PL. Pitsudskiego |
96-320 Mszczonow
2. Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
Gminy Mszczondw w Mszczonowie
ul. Spoétdzielcza 105
96-320 Mszczonow
3, ala
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