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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZY

Na podstawie art, 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 22 ust. 1iust. 4 pkt
1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U, poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniu:

Przekroczone

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan-
parametry

ogoina liczba
mikroorganizmow
w 1 ml wody

w temp. 22£2 °C,
liczba balterii
10.11.2023 1. SB/141979/11/2023 Bad0w0~D'ank1, grupy .C.Oh’ Ilcz?a | BRAK
Hydrofornia bakterit Escherichia
coli, liczba
enetrokolkow
katowych, metnosé,
chlor wolny

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydainos$¢ wody prezeznaczonej do spoZycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Badowo-Danki

UZASADNIENILE

W prébee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.11.2023 r., punkt poboru:
Hydrofornia, Badowo-Danki, zgodnie ze sprawozdaniem z badan nr HKL 08133/2023 z dnia 07.11.2023 r,,

stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody, wynik:
50 NPL/100 ml przy dopuszczalnej wartosei: 0 NPL/100 ml,
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Zarzgdca wodociggu wykonat dziatania naprawcze i przedstawil wynik badania probki wody pobranej
w dniu 10.112023 r. z ww. punktu poboru, sprawozdanie z badan nr SB/141979/11/2023 z dnia 14.11.2023 r.
obejmujace swym zakresem parametry: ogélna liczba mikroorganizméw w 2242 °C, liczba bakterii grupy coli,
liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokokdw katowych, metnosé i chlor wolny. W przedlozonym
sprawozdaniu nie stwierdzono przekroczenia badanych parametréow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych
czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, ze jako$¢ wody pochodzacej z ww. wodociagu,
w badanym  zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu  Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu
poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie zart. 12 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

PAIISTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zyrardowie
- M. \einan e
Za}qczmk: Lukasz Szymanski, Phlr.

1. Komunikat o przydatnosci wody do spozycia

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Mszczonowa

Pl. Pitsudskiego |
96-320 Mszczonow
2. Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonow w Mszczonowie
ul. Spéldzielcza 105
96-320 Mszczonow
3. al/a

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zyrardowie
ul. Czysta 3
96-300 Zyrardow
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