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~ Q P ZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

_/.-"'Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dr' U z2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
,x& wode; i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt

/1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

T oo
Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badas Przekroczone
| = o parametry
06.11.2023 ¢ HKL 08128/2023; | Mszczonéw, SUW Monitoring zapach w temp.
ST HKL 08129/2023 ul. Tysigclecia kontrolny 23420 C
Maszczonow, SUW zapach w temp. o
24.11.2 . > K
023r SB/149573/11/2023 | ul. Tysiaclecia 234120 C BRA_” N

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Mszczondw

UZASADNIENIE

W prébee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.11.2023 r., punkt poboru: Stacja
Uzdatniania Wody w Mszczonowie, ul. Tysigclecia, zgodnie ze sprawozdanie z badar nr HKL 08128/2023,
stwierdzono przekroczenie parametru zapach w temp. 23+/-2° C — wynik: obcy zapach, przy wymaganej
wartosci parametrycznej: akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

Zarzadea wodociagu wykonat dziatania napraweze i ptzedstawil wynik badania prébki wody pobranej
w dniu 24.11.2023 r. z ww. punktu poboru, sprawozdanie z badafi nr SB/149573/11/2023 z dnia 28.11.2023 r.
obejmujace swym zakresem parametr: zapach w temp. 23+/-2° C. W przedtozonym sprawozdaniu nie
stwierdzono przekroczenia badanego parametru.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych
czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, ze jakosé wody pochodzgcej z ww. wodocigg,
w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okre$lonym  wrozporzadzeniv Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Oceng jakodei wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu
poinformowania o tym jej odbiorcow. zgodnie zart. 12 ustawy zdnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.
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