PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANIT \\
stel 468553242 # sokretarlatpsseZyrardow@sanspid.govpt  eul. Stam i)

Data: 2024-01-2

Zyrardéw, dnia 24 stycznia 2024 roku
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EZNACZONEJ DO SPOZYCIA P R A e

Na podstgwie art, 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. ¢ Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U z 20234 poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
iorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 22 ust, 1iust. 4 pkt
1 rozporZadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan i
parametry
v ogélna liczba
HKL 00020/2024 Monitoring . .
8.01.2024 r, HKT. 00019/2024 Wrecza, ul. Szkolna 50 H—— mikroorganizméw
w2242 °C
ogdblna liczba
mikroorganizmow
16.01.2024 r. SB/05043/01/2024 | Wrecza, ul. Szkolna 50 | w 1 ml wody BRAK
w temp. 2242 °C,

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno§é wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
z wodociggn publicznego Markéw Towarzystwo

W prébee wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 8.01.2043 r., punkt poboru: kran
w pomieszczeniu sogjalnym, ul. Szkolna 50, Wrecza, zgodnie ze sprawozdaniem z badanh nr HKL 00020/2024
z dnia 11.01.2024 r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: ogélna liczba
mikroorganizméw w 22+2 °C, wynik: >300 jtk/ml, przy wymaganej wartoéci parametrycznej: 200 jtk/ml
w kranie konsumenta.

Zarzadzajgcy wodociggiem przeprowadzit dziatania naprawcze oraz przedstawit wynik badania prébki
wody pobranej w dniu 16.01.2024 r., z ww. punktu poboru, sprawozdanie z badan nr SB/05043/01/2024 z dnia

22.01.2024 r. obejmujgce swym zakresem parametr: ogdlna liczba mikroorganizméw w 22+2 °C, w ktérym nie
stwierdzono przekroczenia badanego parametru,
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Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjgtych i przedstawionych
czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarmnym, stwierdza, Ze jakosé wody pochodzacej z ww. wodociggu,
w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi.

Oceng jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu
poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie zait. 12 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zyrardowic

fukasz Szymanski, PhDr.

Zalacznik:

1. Komunikat o przydatnoéci wody do spozycia

Otrzymuja:

I. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Pitsudskiego |
96-320 Mszczonow
2. Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczondw
ul. Spoldzielcza 105
96-320 Mszczonow
3. aa
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