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PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZALEDZE

1o erza,dzema Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 1 7. W sprawie Jakoém wody przeznaczonej do spo?:yc:la
ez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Przekrocz
Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru Zakres badan S
parametry
HKI. 01085/2024;
’ Mszczondw, SUW Monitoring zapach w temp.
19.02.2024 r.
9.02 : ‘ RO ul. Pogorzatki 25 kontroiny 23+/-2°C
Mszczonow
HKL 01087/2024; e Monitoring zapach w temp.
19.02.2024 r. ul. Spéidzielcza 105
01086/202 / 23+/-2°C
HKL /2024 (ZGKiM) kontrolny 3
Mszczonow, sapudhoe tom
27.022024r. | SB/22239/03/2024 ul. Spétdzieleza 105 23‘_’:, - - P | BRAK
(ZGKiM)
Mszczonow, SUW zapach w temp.
27.02.2024 r. S 3 2 ; BRAK
Lo | SBAB0BR0I ) ) bogormalkias | 23+20C RAT

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Mszezonow

UZASADNIENIE

W prébkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitamego w dniu 19.02.2024 r., punkty poboru:
Stacja Uzdatniania Wody w Mszezonowie, ul. Pogorzatki 25 oraz kran w lazience, budynek ZGKiM, ul.
Spotdzielcza 105 w Mszczonowie, zgodnie ze sprawozdaniami z badan nr HKL 01084/2024 i HKL 01086/2024,
stwierdzono przekroczenie parametru zapach w temp. 23+/-2° C — wynik: obcy zapach (zapach nafty), przy
wymaganej wartosci parametrycznej: akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian.
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Zarzadzajacy wodociggiem przeprowadzil dzialania naprawcze oraz przedstawil wyniki badan prébek
wody pobranych w dniu 27.02.2024 r., z ww. punktéw poboru, sprawozdania z badan nr SB/22239/03/2024
oraz SB/22302/03/2024 z dnia 4.03.2024 r., obejmujace swym zakresem parametr zapach w temp. 23+/-2° C,
w ktérych nie stwierdzono przekroczen badanego parametru.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych
czynnosci zwigzanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, ze jako$é wody pochodzacej z ww. wodociagu,
w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

Ocene jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydal w celu
poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie zart. 12 ustawy zdnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zyrardowie

Lukasz Szymanski, PhDr.

Otrzymujg:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Pilsudskiego |
96-320 Mszczondw

2. Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczondéw w Mszczonowie
ul. Spotdzielcza 105
96-320 Mszczonow

3. ala
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