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Ocena obszarowa
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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Oiuro Peyelon Wz mea

2004 -03- 76

WPRLYNELO

L.dz.

dla Miasta i Gminy Mszczonow
za 2023 rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.) i § 23 ust. 1 rozporzagdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. poz. 2294) po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami laboratoryjnymi prébek wody pobranych w ramach
monitoringu jakosci wody, realizowanego przez inspekcje sanitarng oraz prowadzonej kontroli wewnetrznej,
dokonat obszarowej oceny jakos$ci wody za 2023 rok”

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gespodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spétdzielcza 105, 96-320 Mszczonow

- wodocigg Mszczondw

Wielkoé¢ produkeji wody w m/24h

1225

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wodg

5777

Uzdatnianie wody (metody)

odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja

Liczba wykonanych badas 26
Liczba ocenionych parametrow 703

; e mangan— | raz
Kwestionowane parametry ,

e zapach—1raz

Liczba wszczetych postepowari 2
administracyjnych
Liczba decyzji umarzajacych 2
postgpowanie
Liczba decyzji stwierdzajgcych brak 0
przydatnosci wody do spozycia
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkows przydatnosé wody do 0

spozycia
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Liczba decyzji wykonanych

0

Dziatania naprawcze

Plukanie sieci wodociggowej. Przekroczenia krétkotrwale,
post¢powania umorzono. Przedstawiono prawidtowe wyniki badan.

Liczba ocen jakosci wody

25

Liczba reakeji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos¢é wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Mszczonéw,  Badowo-Msciska, Ciemno-Gnojna, Grabee

Jozefpolskie, Pogorzatki, Sosnowica, Wymystow

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanjowej
ul. Spéldzieleza 105, 96-320 Mszczonow
- wodocigg Markow Towarzystwo

Wielko$¢ produkeji wody w m?/24h

153

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

807

Uzdatnianie wody (metody)

odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie

Liczba wykonanych badan

12

Liczba ocenionych parametréw

341

Kwestionowane parametry

» liczba bakterii grupy coli — 2 razy

Liczba wszczgtych postepowan

administracyjnych .
Liczba decyzji umarzajacych 0
postepowanie

Liczba decyzji stwierdzajacych brak 0
przydatnosci wody do spozycia

Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowg przydatnosdé wody do 2
spozycia

Liczba decyzji wykonanych 2

Dziatania naprawcze

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej. Przedstawiono
prawidlowe wyniki badan.

Liczba ocen jakosci wody

14

Liczba reakceji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakod< wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Czekaj, Dlugowizna, Grabce Towarzystwo, Lublinéw, Markdw
Swinice, Markow Towarzystwo, Nowy Dworek, Olszowka,
Swinice, Wélka Wrecka, Wrecza, Wrecza A, Sade Budy
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Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonéw
- wodocigg Badowo-Darnki

Wielkosé produkeji wody w m®/24h 159
Liczba ludnoéci zaopatrywanej w 520
wodg

Uzdatnianie wody (metody) BRAK
Liczba wykonanych badan 11
Liczba ocenionych parametrow 345

Kwestionowane parametry

e liczba bakterii grupy coli ~ 1 raz

Liczba wszczgtych posigpowarl
administracyjnych

Liczba decyzji umarzajacych

postgpowanie 0
Liczba decyzji stwierdzajacych brak i
przydatnodci wody do spozycia
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowa przydatnos¢ wody do 0

spozycia

Liczba decyzji wykonanych

i

Dzialania naprawcze

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej. Czasowe przelaczenie
na wodocigg Lindéw oraz Mszczonow (SUW Tysigclecia).
Przedstawiono prawidiowe wyniki badan.

Liczba ocen jakosci wody

12

Liczba reakcji niepozgdanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos¢ wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Adaméwek, Badowo-Danki, Kamionka, Sosnowica, Wymystow

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoldzieleza 105, 96-320 Mszczondw

- wodocigg Piekary
Wielkos¢ produkeji wody w m3/24h 184
Liczba ludnosci zaopatrywanej w 1129

wode

Uzdatnianie wody (metody)

Wymiana jonowa/anionowa

Liczba wykonanych badari

10

Liczba ocenionych parametréw

346
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Kwestionowane parametry BRAK
Liczba wszczetych postgpowan 0
administracyjnych

Liczba decyzji umarzajacych 0
postgpowanie

Liczba decyzji stwierdzajacych brak 0
przydatnosci wody do spozycia

Liczba decyzji stwierdzajacych

warunkowg przydatnos$¢ wody do 0
spozycia

Liczba decyzji wykonanych 0
Dziatania naprawcze Nie dotyczy
Liczba ocen jakosci wody 11

Liczba reakcji niepozgdanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jako$€ wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Adamowice, Badow Gémy, Budy Strzyze, Gaba, Huta Piekarska,
Kowiesowo, Kowiesy, Lindéw, Michalin, Piekarowo, Piekary,
Podlindowo, Powazki, Zimnice, Strzyze, Bialogérne- gm. Biala
Rawska, Szeligi gm. Puszcza Mar,

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonow
- wodociag Osuchdéw

Wielko$é produkeji wody w m3/24h 148
Liczba ludnos$ci zaopatrywanej w 1794
wode

Uzdatnianie wody (metody) BRAK
Liczba wykonanych badar 11
Liczba ocenionych parametrow 341

Kwestionowane parametry

» liczba bakterii grupy coli— 1 raz

Liczba wszczgtych postepowar
administracyjnych

Liczba decyzji umarzajacych
postepowanie

Liczba decyzji stwierdzajacych brak
przydatnosci wody do spozycia

Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowg przydatno$é wody do
spozycia
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Liczba decyzji wykonanych

1

Dzialania naprawcze

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej. Przedstawiono
prawidiowe wyniki badan.

Liczba ocen jakosci wody

12

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos¢ wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Bobrowce, Bronistawéw, Budy Strzyze, Bronistawka, Chudolipie,
D¢biny Osuchowskie, Janéwek, Lutkéwka, Lutkowka Druga,
Lutkéwka Kolonia, Malachowszczyzna, Marianka, Nowe Porgby,
Nosy Poniatki, Olszewek, Osuchéw, Pawlowice, Piefiki
Osuchowskie, Piefiki Strzyze, Dwérzno, Strzyze, Suszeniec,
Tiumy, Wiadystawow, Wygnanka, Zbiroza, Zimna Woda, Nosy
Poniatki - gm. Zabia Wola

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spoéldzieleza 105, 96-320 Mszczondw
- wodociag Osuchdw II

Wielko$é produkcji wody w m?/24h 45

Liczba ludnosci zaopatrywanej w 78

wode

Uzdatnianie wody (metody) BRAK _
Liczba wykonanych badan 7

Liczba ocenionych parametréw 144

Kwestionowane parametry

e ogdlna liczba mikroorganizméw w 22+2°C - 1 raz

Liczba wszczetych postgpowan
administracyjnych

Liczba decyzji umarzajacych
postgpowanie

Liczba decyzji stwierdzajacych brak

przydatnosci wody do spozycia 0
Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowa przydatnosé wody do 0
spozycia

Liczba decyzji wykonanych 0

Dzialania naprawcze

Plukanie sieci wodociggowej. Przekroczenie krotkotrwate,
postepowanie umorzono. Przedstawiono prawidlowy wynik
badania.

Liczba ocen jakosci wody

8

Liczba reakcji niepozgdanych
zwiazanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono
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Jakos¢ wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Osuchow

Producent wody (nazwa, adres)

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spéldzielcza 105, 96-320 Mszczonow

- wodocigg Linddw
Wielko$¢ produkeji wody w m3/24h 240
Liczba Judnosci zaopatrywanej w 1129

wode

Uzdatnianie wody (metody)

odzelazianie, odmanganianie, napowietrzanie

Liczba wykonanych badan 10

Liczba ocenionych parametrow 326
Kwestionowane parametry BRAK
Liczba wszczetych postepowan 0
administracyjnych

Liczba decyzji umarzajacych 0
postepowanie

Liczba decyzji stwierdzajacych brak 0
przydatnosci wody do spozycia o
Liczba decyzji stwierdzajacych

warunkowg przydatnosé wody do 0

spozycia

Liczba decyzji wykonanych 0

Dzialania naprawcze Nie dotyczy
Liczba ocen jakosci wody 11

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakos$¢ wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Budy Zastona, Huta Piekarska, Kowiesowo, Kowiesy, Lindéw,
Pickarowo, Zimnice, Adamowice - czgéciowo

Producent wody (nazwa, adres)

Centralny Osrodek Szkoleniowy Zakiadu Ubezpieczen
Spoleeznych w Osuchowie

ul. Mszezonowska 23, 96-323 Osuchéw

- wodocigg lokalny w Centralnym O$rodku Szkoleniowym
ZUS

Wielkos¢ produkeji wody w m3/24h

8,8

Liczba ludnosci zaopatrywanej w
wode

okoto 80 (goscie i pracownicy)
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Uzdatnianie wody (metody)

odmanganianie, odzelazianie, napowietrzanie

spozycia

Liczba wykonanych badan 7
Liczba ocenionych parametrow 109
Kwestionowane parametfy e ogolna liczba mikroorganizméw w 22+2°C — 2 razy
Liczba wszczetych postgpowan 2
administracyjnych

Liczba decyzji umarzajacych :
postgpowanie

Liczba decyzji stwierdzajgcych brak 0
przydatnosci wody do spozycia

Liczba decyzji stwierdzajgcych

warunkowg przydatnosé wody do 1

Liczba decyzji wykonanych

1

Dzialania naprawcze

Ptukanie sieci wodociggowej. Jedno postepowanie umorzono,
przekroczenie krdtkotrwale. Przedstawiono prawidlowe wyniki
badan.

Liczba ocen jakos$ci wody

6

Liczba reakeji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakose wody na koniec 2023 roku

Przydatnahao spozycia

Strefy zaopatrzenia

Nie dotyczy-

Producent wody (nazwa, adres)

Global Parks of Poland Sp. z o.0.
ul. Fosa 41/11/, 02-768 Warszawa
- wodociag Jokalny w Park of Poland,
ul. Nowy Swiat 1, 96-300 Wreeza

Wielkosé produkeji wody w m?*/24h

571,2

Ludnosé zaopatrywana w wode .

Nie dotyczy

Uzdatnianie wody (metody)

odmanganianie, odzelazianie, dezynfekcja koncowa mieszana,
napowietrzanie

Liczba wykonanych badan

62

Liczba ocenionych parametréw

1339

a

Kwestionowane parametry

e Zelazo—1raz
e suma chloranéw i chloryndéw — 1 raz
e azotyny — 1 raz

Liczba wszczgtych postgpowan
administracyjnych
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Liczba decyzji umarzajacych
postgpowanie

Liczba decyzji stwierdzajacych brak
przydatno$ci wody do spozycia

Liczba decyzji stwierdzajacych
warunkowg przydatno$é wody do
spozycia

Liczba decyzji wykonanych

1

Dziatania naprawcze

Ptukanie sieci wodociggowej, kalibracja oraz regulacja urzadzen
dozujaeych $rodki uzdatniania. Przedstawiono prawidiowe wyniki
badan.

Liczba ocen jakosci wody

19

Liczba reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody

Nie zgloszono

Jakosé wody na koniec 2023 roku

Przydatna do spozycia

Strefy zaopatrzenia

Nie dotyczy

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie przeprowadzil ocene bezpieczeristwa
zdrowotnego konsumentdw na podstawie:

» analizy wynikéw badan realizowanych w ramech nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnetrznej,
*  wystepujacych przekroczen badanych parametréw,
¢  dziatan naprawczych podejmowanych w przypadku stwierdzonych przekroczen,

» okresowych ocen wody,

* braku zgloszen reakeji niepozadanych zwia‘zanyéh Ze spozyciem wody.

Po dokonaniu analizy oraz po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zyrardowie nie stwierdzit zagrozenia dla zdrowia konsumentéw w 2023 roku. Ocenil wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi jako przydatng do spozycia, spelniajaca wymagania zawarte
W rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi i wydat pozytywna oceng jej jakosci.

Otrzymuja:

PAN; STWOWY POWIATOWY
IN SPEKTQR SANIT Y
w Zyrardowie

Lukasz Szymasski, PhDr.

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa

Plac Piisudskiego 1
96-320 Mszczonow

2. Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczondw w Mszczonowie

ul. Spéldzieleza 105
96-320 Mszczondw
3. ala
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