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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za drugi kwartal 2021 roku

I
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1983 r..«” Pa

(t. J. Dz. U z 2021 r., poz. 159), art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwea 200100 zbiorow§py za '
i zbiorowym odprowadzamu sciekéw (1. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 2028), § 22 ust T 1 ust 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,

poz.2294)

e po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego

nad jakoscig wody:
Data Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone paramet
poboru seep P Y
07.04.2021 Osuchéw, hydrofornia Grupa A Brak
21.04.2021 Osuchéw, hydrofornia Grupa A Brak
10.05.2021 Osuchdw, hydrofornia Grupa A Brak
Grupa B

® po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badai wody prowadzonych w ramach kontroli wewngtrznej

nad jakoscig wody:
Data Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone paramet
poboru J P p ry
15.06.2021 Osuchéw, hydrofornia Grupa A Brak
15.06.2021 Lutkéwka, ul. Szkolna 1 Grupa A Brak

Zakres parametrow grupy A — m¢tnos$é, barwa, pH, przewodnos¢ elektryczna wlasciwa, zapach, smak, bakterie grupy
coli, Escherichia coli, ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C.

Zakres parametréow grupy B — metnosé, barwa, pH, zapach, smak, przewodno$é elektryczna wiasciwa, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokokéw, utlenialnosé,
twardo$¢ ogoélna, jon amonu, azotany, azotyny, chlorki, zelazo, mangan, glin, otéw, kadm, nikiel, miedz, chrom, rte¢,
arsen, selen, antymon, sod, benzo(a)piren, ) WWA, Y trihalometanéw, 1,2 dichloroetan, Y ftrichloroetenu
i tetrachloroetenu, fluorki, siarczany, magnez, bor, benzen, chlorek winylu, cyjanki, pestycydy, 3. pestycydéw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno§¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Osuchowie
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UZASADNIENIE

Badania w ramach kontroli wewnetrznej wykonane byly przez laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyfiska 52 a,
43-200 Pszczyna, badania w ramach nadzoru sanitamego wykonane zostaly przez laboratorium Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Zelazna 79. Obydwa laboratoria posiadaja akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody okre$lonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 22017r., poz.2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych czynnosci
zwigzanych z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a takze kontrolg
wewnetrzng, stwierdza, ze jako§é wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Osuchowie, w badanym zakresie
odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene jakosci wody z wodociggu publicznego w Osuchowie, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zyrardowie wydat w celu poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw.
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1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
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