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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za drugi kwartat 2021 roku /
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o_Panstwowej. Inspekeii itarnej
(t. j. Dz. U z 2021 r.,, poz. 159), art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca OF jerowyini zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 2028), § 22 ust 1 i ust 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz.2294)

e po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego

nad jako$cig wody:
Data Miejsce poboru Zakres badan Przekroczone paramet
poboru iseep P ry
07.04.2021 Osuchéw I, studnia Grupa A Ogolna liczba mikroorganizméw
21.04.2021 Osuchow I, studnia Grupa A Brak
10.05.2021 Osuchéw I, studnia Grupa A Brak
Grupa B

e po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach kontroli wewngtrznej

nad jakoscia wody:
Data Miejsce pobor Zakres badan Przekroc aramet
noboru jsce p u a rzekroczone p ry
02.04.2021 Osuchéw 11, studnia Grupa A Brak
Grupa B
23.04.2021 Osuchéw 11, studnia Parametr: ogélna liczba Brak
mikroorganizmow

Zakres parametréw grupy A — metnos¢, barwa, pH, przewodnosé elektryczna wlasciwa, zapach, smak, bakterie grupy
coli, Escherichia coli, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22° C.

Zakres parametréw grupy B — metnosé, barwa, pH, zapach, smak, przewodno$¢ elekiryczna wlasciwa, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22 ° C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokokéw, utleniainosé,
twardo$¢ ogdlna, jon amonu, azotany, azotyny, chlorki, zelazo, mangan, glin, otéw, kadm, nikiel, miedZ, chrom, rtg¢,
arsen, selen, antymon, s6d, benzo(a)piren, > WWA, Y trihalometanéw, 1,2 dichloroetan, Y trichloroetenu
i tetrachloroetenu, fluorki, siarczany, magnez, bor, benzen, chlorek winylu, cyjanki, chlor wolny, fluorki, bromiany,
akryloamid, epichlorohydryna, benzen, chloroform, bromodichlorometan, y THM, pestycydy, ¥ pestycydow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Osuchéw II

POLBKA
BTULEGIE ODZYBKANIA
NIERFODLEQLOAC)

Stronalz2




UZASADNIENIE

W prébce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 07.04.2021 r. punkt poboru: studnia,
stwierdzono przekroczenie parametru: ogdlna liczba mikroorganizméw, wynik: <300 jtk w22+2°C. W toku
postepowania wyjasniajacego zarzadca wodociagu wykonat dziatania naprawcze oraz przedstawit wynik badania wody
pobranej w dniu 23.04.2021 r., zgodnie z ktérym nie stwierdzono przekroczefi ww. parametru. Pozostale prébki wody nie
wykazywaly przekroczen parametrow.

Badania w ramach kontroli wewnetrznej wykonane byly przez laboratorium SGS Polska, ul. Cieszynska 52 a,
43-200 Pszczyna, badania w ramach nadzoru sanitarnego wykonane zostaly przez laboratorium Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Zelazna 79. Obydwa laboratoria posiadaja akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017r., poz.2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie na podstawie podjetych i przedstawionych czynnosci
zwigzanych z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a takze kontrola
wewnetrzna, stwierdza, ze jako$é wody pochodzacej z wodociagu publicznego w Osuchowie II, w badanym zakresie
odpowiada wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene jakosci wody z wodociggu publicznego w. Osuchowie II, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zyrardowie wydat w celu poinformowania o tym jej odbiorcéw, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w.
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